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L’usage de calculatrice avec mode examen actif est autorisé. 
L’usage de calculatrice sans mémoire, « type collège » est autorisé. 

 
Ce dossier est commun aux deux sous-épreuves E.21 et E.22. Il sera remis 
au surveillant de salle à la fin de la première sous-épreuve. 
 
 
 
 
 
 

Baccalauréat Professionnel 

Technicien de Maintenance  
des Systèmes Énergétiques et Climatiques 

 
Session 2022 

 
 
 

DOSSIER TECHNIQUE 
 

 
 
 

Centre Bretagne Hospitalier 
 
 
Le bâtiment du Centre Hospitalier est un ouvrage dédié aux maladies infectieuses. Le bâtiment 
comporte 100 lits, et 20 lits en salles de réanimation. Il est composé de salles de réunions, d’une 
grande salle de restauration et d’un bâtiment annexe avec 2 foyers de logements qui permet de 
loger les familles des malades hospitalisés. 
La production de chaleur est assurée par deux chaudières gaz de marque De Dietrich de puissance 
identiques. 
La production de froid est réalisée par un groupe de production d’eau glacée air/eau. 
Le rafraîchissement des pièces pour l’ensemble des locaux est assuré par des ventilo-convecteurs 
plafonniers et cassettes. 
La ventilation est réalisée par une centrale de traitement d’air de type double flux pour l’ensemble 
des locaux, à l’exception des blocs opératoire, qui sont en dépression pour éviter des risques 
d’infection. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NB : Le présent dossier est disponible au format papier et au format numérique. 
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Schéma de la Centrale de Traitement d’Air 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TM = 15°C ; H = 40% 

TR = 20°C 

Ts = 22°C 

TAN = 5°C ; H = 60% 

Filtre compact Type M5 
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     (1) Uniquement pour l’Italie 
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Légende du schéma électrique 
 
Repère  Fonction du matériel 

Q1 Sectionneur à fusibles 
F1 Protection du circuit primaire du transformateur 
F2  Protection du circuit secondaire du transformateur 

  
RT 1 Relais thermique du moteur du circulateur N°1 
RT 2 Relais thermique du moteur du circulateur N°2 

  
S3 Auxiliaire rotatif 3 positions : 

 Position 1 : marche du circulateur N°1 
 Position 0 : arrêt des pompes 

Position 2 : marche du circulateur N°2 
  

KM1 Contacteur du moteur du circulateur N°1 
KM2 Contacteur du moteur du circulateur N°2 

  
KA1 Relais de sécurité du circulateur N°1 
KA2 Relais de sécurité du circulateur N°2 

  
AU 1 Bouton d’arrêt d’urgence à clef 

  
H1 Voyant marche du circulateur N°1 
H2 Voyant marche du circulateur N°2 
H3 Voyant défaut du relais thermique du circulateur N°1 
H4 Voyant défaut du relais thermique du circulateur N°2 
H5 Voyant de mise sous tension 

 
Remarque :  
 
La tension du réseau est 380 V – 400 V 
Le transformateur sera alimenté en 220 V – 24 V 
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contact à ouverture contact à fermeture

bobines contact thermique

contact magneto thermique voyant

ausiliaire rotatif 3 positions
Position 0 : arrêt des pompes
Position 1 : marche automatique pompe 1
Position 2 : marche automatique pompe 2

 

DT 7 

Symbolisation électrique  

Auxiliaire rotatif 3 positions : 
- Position 0 : arrêt des pompes 
- Position 1 : marche automatique pompe N°1 
- Position 2 : marche automatique pompe N°2 

ka1 

ka1 

Ka2 

Ka2 
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DT 9 DT 10 

FEEBAT 
 
 
 
 
Le réseau de distribution est dimensionné pour un régime d’eau 50/42°C 
 
 
Les conditions de base extérieure sont de : 
 

- ϴ ext. : -7°C 
- Φ ext. : 90%  

 
 
 
 
 
 
Coefficient superficiel externe (horizontal) : 
 

- Rse : 0.04 m².K/W 
 
 
 
 
 
ϴ int : température intérieure de la canalisation °C 
ϴ amb ; température ambiante °C 
d : diamètre extérieure de la canalisation en m 
he : Coefficient superficiel externe (1/Rse) en W/m².K 
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MARQUAGE 
(Selon R543-77 du code de l’environnement) 

 
Chaque équipement, mis sur le marché depuis le 8/12/1992 et contenant plus de 2 kg de charge en fluides frigorigènes, 

doit être marqué de façon lisible et indélébile. 
 
 

PLAQUE SIGNALÉTIQUE FLUIDE 
TYPE DE FLUIDE : R 410A 

CHARGE FLUIDE: 12.5 kg   
TYPE D’HUILE: M: □        A.B.: □         POE : □    Viscosité : 

 
 

RÉGIME MOYEN DE FONCTIONNEMENT 
TEMPÉRATURE CONDENSATION :  38°C 
TEMPÉRATURE ÉVAPORATION    : 5°C 

PRESSION HP : 24 bars 
PRESSION BP : 9 bars 

DATE MISE EN SERVICE : 25/02/2018 
 
 
 
 
 

 NOM ET ADRESSE INSTALLATEUR / OPÉRATEUR : 

 

 

 

 

 

CONTIENT DES GAZ FLUORES À EFFET DE SERRE RELEVANT DU PROTOCOLE DE KYOTO ET DU 
RÈGLEMENT : 842/2006CE 
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