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Opération : Ce chantier consiste à construire des bureaux pour le compte de la 
Communauté de Communes de la Moyenne Moselle. 
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Rappel de formules :   
 
 kW          m3 / h          kWh / m3 
                ou T / h       ou  kWh / T 

 
  kW           kg / s       kJ / kg°C       °C 
 
C pour l’eau = 4.18 kJ / kg°C 
                                                                        m3 / h         m2       m / h 
C pour l’air = 1 kJ / kg°C 
        kW 
                                Efficacité en %  
 
 

Alimentation des brûleurs gaz : 
 

Loi du 500ème : 
 
Lorsque la distribution de gaz se fait à partir d’un poste de détente (cas de la basse 
pression 21 mbar par exemple) le détendeur peut, par sa propre inertie à la fermeture, 
provoquer une montée excessive de pression en aval, notamment si le débit passe du 
maximum à zéro (cas d’une coupure de courant par exemple).  
 
Pour éviter ce genre de problème, on placera une bouteille tampon sur l’alimentation 
des brûleurs afin de créer un matelas élastique facilitant le travail du détendeur et 
évitant l’inconvénient ci-dessus.  
 
On calculera le volume de la bouteille tampon non seulement pour avoir une perte de 
charge maximum de 5% de la pression en amont mais pour que celle-ci représente 
1/500ème du débit maximum total horaire : 
 
   
 
 
 
 
 
 

Extrait de la réglementation gaz : 
 

 

Volume en m3 = Débit maxi gaz / 500 

P  =  Qv   x PCI  

P  =  Qm  x  C  x  ΔT 

Qv  =  S  x  V            P (réelle) 
E =  
          P (batterie) 

Tube  
Cuivre ou  
Acier T3 

PE/Cu ou PE/Acier

1m mini.
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Tableau pour les tubes acier. 


