
Bonjour, 
je me permets de vous contacter pour une demande d'intervention sur la chaufferie de l'hôpital 
de Belle Ile. 
Depuis hier nous avons un circulateur de la chaufferie qui est en défaut, il indique le code erreur 
88. Nous avons vérifié si un élément sur le circulateur paraissait abimé, mais rien ne semble 
dégradé ou débranché. Il continue de fonctionner, mais je souhaiterai que vous interveniez le 
plus rapidement possible pour résoudre ce problème avant que cela ne s'aggrave. 
Vous avez en fichier joint la photo du circulateur en défaut. Je vous joins aussi la maquette BIM 
de la chaufferie ainsi qu’un parcours 360. J’espère que ces documents vous aideront à préparer 
au mieux votre chantier. 
Si des opérations sont nécessaires de notre côté, vous pouvez me contacter. Je m'organiserai 
pour que ça soit fait à votre arrivée. 
Dans l'attente de votre réponse. 
Cdt, 
M. THOMASO 
Responsable Technique Service Entretien 
Hôpital Yves Lanco de Belle Ile 
6496 Rive Eva Jouan, 56360 Le Palais 
02 97 31 48 11 


